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Abstract - A company engaged in exploration and production located in East Java will upgrade its plant. Due 

to the addition of production capacity from 15 MMSCFD to 60 MMSCFD, the installed fire fighting system 

was inadequate due to the addition of new equipment to support the production process. This situation can 

be dangerous because companies engaged in gas exploration are prone to fires. In the outdoor fire fighting 

system redesign, the things that must be considered are the causes of fires so that effective and economical 

use of extinguishing media can be determined. In this final project a redesign of the outdoor fire fighting 

system is carried out which refers to the API RP2001 standard, calculating the required power of the fire 

pump and calculating the material costs and construction service costs required. To get the optimum design 

results from a technical point of view, Pipe Flow Expert software is used to calculate head loss to make it 

more accurate. Headloss based on manual calculations and using calculation tools in the form of pipe flow 

expert software are 189, m and 191, m with an error percentage of 1.99%. The pump power obtained is 

349.8 KW. 
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Nomenclature 
𝑸  Debit aliran   (m3/s) 

𝑽  Kecepatan aliran  (m/s) 

𝑫  Diameter dalam pipa  (m) 

𝑹𝒆  Bilangan Reynold 

𝝆  Rapat massa fluida  (kg/m3) 

𝝁  Kekentalan mutlak  (Pa.s) 

𝒗  Kekentalan kinematik  (m3/s) 

𝒇  Friction factor 

𝜺    Kekasaran material  (mm) 

𝒍    Panjang pipa   (m) 

𝑲𝑳    Loss Coefficent  

𝑯    Head total pompa  (m) 

𝒉𝒍𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓  Headloss mayor   (m) 

𝒉𝒍𝒎𝒊𝒏𝒐𝒓  Headloss minor   (m) 

𝒉𝑷   Head tekan   (m) 

𝒉𝑲   Head kecepatan   (m) 

𝒁   Head statik   (m) 

𝐏   Tekanan   (Pa) 

𝒈   Percepatan gravitasi bumi  (m/s2) 

𝑷𝒉 Daya pompa   (W) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Melihat pentingnya akan kebutuhan gas 

alam sehingga dibutuhkan adanya sistem 

pengolahan minyak dan gas bumi secara tepat dan 

efisien, sehingga dapat memenuhi besarnya 

kebutuhan terhadap gas alam. Industri yang 

bergerak pada bidang eksplorasi dan produksi 

minyak dan gas termasuk industri yang memiliki 

risiko kebakaran yang tinggi ,serta dapat 

menimbulkan kerugian yang sangat besar baik 

terhadap materi maupun jiwa. Salah satu sistem 

yang dapat menanggulangi ketika adanya 

kebakaran adalah Fire Fighting system. Fire 

Fighting merupakan salah satu system proteksi 

terhadap bahaya  kebakaran yang metode 

proteksinya menggunakan berbagai macam media 

pemadam, seperti proteksi dengan menggunakan 

media air yang ditekan ke pipa instalasi hydrant 

dan sprinkler dengan menggunakan pompa 

hydrant. Dimulai dari ground tank dan rumah 

pompa sampai dengan ke titik sprinkler, landing 

valve Indoor Hydrant Box, dan Hydrant Pilar 

Kawasan.  

Pada suatu perusahaan  yang bergerak 

pada bidang eksplorasi dan produksi gas alam 

berlokasi di Jawa Timur melakukan upgrade 
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plant. Dikarenakan adanya penambahan kapasitas 

produksi yang semula 15 MMSCFD (Million 

Standard Cubic Feet per Day) menjadi 60 

MMSCFD sehingga menyebabkan routing pipa 

outdoor fire fighting system yang telah terpasang 

menjadi tidak sesuai dan dibutuhkan penambahan 

jalur fire fighting system karena teradapat area 

plant yang belum tercover oleh fire fighting 

system. 

 

2. METODOLOGI  

2.1 Diagram Alir 

Berikut ini adalah sistematika pengerjaan 

mengenai perhitungan daya pompa pada redesain 

fire fighting system pada industri pengolahan gas 

alam. 
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               Gambar 1. Diagram Alir Pengerjaan 

 

2.2 Sistem Hydrant 

Sistem hydrant adalah sebuah sistem proteksi 

kebakaran pada gedung yang menggunakan air 

bertekanan sebagai medianya [9]. Sistem ini 

biasanya digunakan untuk memadamkan 

kebakaran skala besar dan dioperasikan secara 

manual. 

 
Gambar 2. Sistem Hydrant 

 

 

2.4 Ketentuan Desain Firefighting 

a) Jarak Pemasangan Hydrant  

Jarak pemasangan hydrant tidak boleh melebihi 

300 ft atau 100 m [1]. 

 

b) Debit Hydrant 

Debit hydrant terjauh harus memiliki nilai tidak 

kurang dari 500 gpm [1]. 

c) Diameter Pipa Hydrant 

Pada tabel 7.7b berikut ini, memuat tentang 

penentuan diameter pipa minimal yang digunakan 

dalam sistem hydrant [3]. 

 
Gambar 7. Diameter Pipa Hydrant  

 

2.5 Persamaan Fluida 

a) Debit Aliran 

Persamaan debit (Q) pada aliran seragam dapat 

ditentukan dengan mengalikan antara kecepatan 

dan luas basah saluran […], atau:  

 

𝑄 = 𝑉 𝑥 𝐴      (1) 

 

b) Bilangan Reynold 

Bilangan Reynold bertujuan untuk mengetahui 

jenis aliran dalam pipa dengan beberapa 

parameter. Memiliki jenis laminar jika nilai Re 

<2300, transisi jika 2300 < Re < 4000, dan 

turbulen ketika Re > 4000 [5].  

 

𝑅𝑒 =  
𝜌 𝑉 𝐷

𝜇
=  

𝑉 𝐷

𝑣
       (2) 

 

c) Koefisien Gesek 

Koefisien gesek adalah nilai factor kerugian yang 

diakibatkan oleh adanya gesekan antara fluida dan 

saluran basah pipa. Nilai f berbeda tergantung 

jenis aliran pada fluida yang dideskripsikan 
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dengan bilangan Reynold-nya [5]. Untuk aliran 

laminar: 

 

 𝑓 = 64/𝑅𝑒       (3) 

 

Sedangkan untuk aliran turbulen dapat diketahui 

dengan menggunakan moody diagram untuk 

dapat ditemukan plot point antara bilangan 

Reynold dan nilai kekasaran relatifnya. 

 

𝐾𝑒𝑘𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 =  
𝜀

𝐷
      (4) 

 

 
Gambar 8. Nilai 𝜀  

 
Gambar 9. Moody Diagram 

 

2.6 Persamaan Head Total Pompa 

a) Headloss Mayor 

Headloss mayor dapat didefinisikan sebagai 

kehilangan energi akibat fluida yang mengalir 

dalam pipa lurus [6], atau dapat dituliskan: 

 

ℎ𝑙𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 = 𝑓
𝑙

𝐷

𝑉2

2𝑔
       (5) 

 

b) Headloss Minor 

Headloss minor adalah kehilangan energi akibat 

komponen sistem perpipaan (fitting) [5], atau 

dapat dituliskan: 

 

ℎ𝑙𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟 = 𝐾𝐿
𝑉2

2𝑔
        (6) 

 

c) Head Tekan 

Head tekan merupakan kerugian akibat perbedaan 

tekanan antara sisi suction dan discharge pompa 

[8], atau dituliskan sebagai berikut: 

 

ℎ𝑃 =
𝑃2− 𝑃1

2𝑔
                       (7) 

 

d) Head Kecepatan 

Head kecepatan adalah perbedaan antara 

kecepatan pada titik hisap pompa dan titik tekan 

pompa [8], atau dapat dituliskan: 

 

ℎ𝐾 =
𝑉2

2− 𝑉1
2

2𝑔
        (8) 

 

e) Head Statik 

Head statik adalah kerugian akibat perbedaan 

ketinggian permukaan air pada titik hisap pompa 

dan titik tekan pompa [8], atau dapat dituliskan: 

 

𝑍 = 𝑍1 − 𝑍2       (9) 

 

f) Head Total Pompa 

Head total pompa adalah total dari headloss, head 

tekan, head kecepatan, dan head statik [8]. Dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

 

𝐻 = ℎ𝑙𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 +  ℎ𝑙𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟 + ℎ𝑃 + ℎ𝐾 + 𝑍         (10) 

 

2.7 Daya Pompa 

Daya pompa dapat dihitung dengan mengalikan 

fluida yang mengalir per detik dengan energi H 

[7], atau dapat dituliskan: 

 

𝑃ℎ = 𝜌 𝑥 𝑔 𝑥 𝑄 𝑥 𝐻    (11) 

 

2.8 Software Pipe Flow Expert 

Software yang umum digunakan untuk 

menganalisis fluida dalam suatu jaringan pipa 

meliputi kebutuhan pompa yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perhitungan Jumlah Alat Pemadam 

Jumlah alat pemadam dapat diperoleh setelah 

membuat gambar desain berdasarkan luasan area 

yang dilindungi, peletakan serta jangkauan area 

dari alat pemadam tersebut.  

 
 

Gambar 11. Desain Peletakan Hydrant, Fire Monitor dan 

Sprinkler pada Pabrik Gula 

 

Sehingga, untuk jumlah kebutuhan alat pemadam 

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini: 

No Area Luas Area gas Plant (m2) Equipment Jenis Alat Pemadam

1 Gas Compressor 1 Hydrant

2 Gas Compressor 2 Hydrant

3 Gas Compressor 3 Hydrant

4 Gas Compressor 4 Hydrant

5 Gas Compressor 5 Hydrant

Tanggulangin Gas Plant Area 4708.5
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Tabel 1: Jumlah Alat Pemadam (buah), berdasarkan Luasan 

Area yang Dilindungi dan Coverage Alat Pemadam. 

 

3.2 Penentuan Kebutuhan Debit  

Perhitungan kebutuhan debit didasarkan pada 

beberapa aspek, yaitu area yang memiliki potensi 

kebakaran paling tinggi dan juga kemampuan 

pompa untuk menyuplai air pemadam dengan 

baik pada titik terjauhnya secara bersamaan ketika 

beroperasi.  

 
Tabel 2: Debit (gpm) yang Dibutuhkan berdasarkan Jenis dan 

Jumlah Alat Pemadam yang Beroperasi Secara Bersamaan 
pada Titik Terjauh 

 

 

Sehingga untuk kebutuhan debit air pemadam 

didapatkan sebesar 3500 gpm. 

 

3.3 Perhitungan Headloss  

Perhitungan headloss adalah meliputi headloss 

mayor dan minor yang dilakukan menggunakan 

persamaan (5) dan (6), sehingga didapat hasil 

sebagai berikut: 

 
Tabel 3: Nilai hlmayor (m) dan hlminor (m) berdasarkan jaringan 

pipa dan debit yang mengalir melalui pipa. 
 

 

3.4 Perhitungan Head Tekan 

Hasil perhitungan head tekan berdasarkan 

persamaan (7) adalah: 

 

ℎ𝑃 = 60,18 𝑚 

 

3.6 Perhitungan Head Kecepatan 

Hasil perhitungan head kecepatan berdasarkan 

persamaan (8) adalah: 

 

ℎ𝐾 = 0,882 𝑚 

 

3.7 Perhitungan Head Statik 

Head statik yang diperolah berdasarkan 

persamaan (9) adalah: 

 

𝑍 = 0,5 𝑚 

 

3.8 Perhitungan Head Total Pompa 

Head total pompa berdasarkan persamaan (10), 

adalah sebagai berikut: 

 

𝐻 = 189,232 𝑚 

 

3.9 Head Total Pemodelan Software 

Pemodelan software dilakukan dengan 

memasukkan parameter meliputi gambar desain 

dan debit yang dibutuhkan oleh sistem perpipaan. 

 

 
 

Gambar 12. Pemodelan Sistem Firefighting 

 

Dengan didapatkan nilai head total pompa yang 

dibutuhkan adalah: 

 

𝐻𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 = 191,45 𝑚 

 

3.10 Perhitungan Daya Pompa 

Daya pompa yang dibutuhkan berdasarkan nilai 

head total pompa dan persamaan (11) adalah: 

 

𝑃ℎ =  349800,599 𝑤 = 349,8 𝑘𝑊 

  

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil perhitungan dari sistem 

firefighting di pabrik gula Gempolkrep, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan desain yang telah dibuat, 

dibutuhkan sejumlah 7 hydrant 

2. Head total pompa yang didapatkan 

berdasarkan perhitungan manual adalah 

sebesar 189,232 m dan pemodelan software 

pipe flow expert adalah 191,45 m dengan 

presentase error sebesar 2,99 persen. 

3. Daya pompa yang dibutuhkan oleh sistem 

firefighting adalah sebesar 349,8 kW. 
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