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Abstrak 

 

Pada proses produksi Oksigen Cair di  Cryogenic Air Separation Plant memiliki potensi bahaya tinggi 

antara lain: (1) Rapid Oxydation,(2) Embrittlement, (3) Pressure Excursion due to vaporizing liquid, (4) Oxygen 

enriched or deficient atmospheres. Selain itu cairan kriogenik memiliki temperatur  -183oC yang beresiko 

terjadinya luka bakar dingin. Penelitian ini menggunakan metode Energy Trace and Barrier Analysis (ETBA) 

lalu dilanjutkan penentuan probabilitas skenario dengan Event Tree Analysis (ETA).  

Hasil penelitian ETBA diperoleh 42 resiko yang tergolong tidak diterima, dimana 5 resiko tergolong resiko tingkat 

keparahan catastrophic dan peluang terjadinya resiko selalu ada, antara lain: (1) Major heat loss thermal energy 

stage 1, (2) Major heat loss thermal energy stage 2, (3) Major heat loss thermal energy aftercooler, (4) Liquid 

oxygen enriched release dan (5) Overpressure in LOX delivery pump. Kemudian dilakukan skenario probabilitas 

kegagalan menggunakan ETA.  

Nilai probabilitas kegagalan terbesar terjadi akibat Overpressure in LOX delivery pump sebesar PFAILURE= 

1.6511x10-1. Setelah itu, memberikan rekomendasi yang mengacu pada hirarki pengendalian  atau hierarchy of 

control untuk meminimalisir terjadinya kegagalan 
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PENDAHULUAN 

Pada proses produksi Oksigen Cair di  Cryogenic Air Separation Plant memiliki beberapa potensi bahaya 

tinggi antara lain : Rapid Oxydation, Embrittlement, Pressure Excursion due to vaporizing liquid, Oxygen 

enriched or deficient atmospheres. Dengan mengetahui potensi bahaya yang ada di Proses produksi Oksigen cair 

pada Cryogenic Air Separation  Plant  yang tergolong high risk, maka perlu dilakukan identifikasi potensi bahaya 

dan penilaian resiko, serta mengevaluasi penyebab kegagalan dan kerusakan setiap komponen peralatan yang ada 

di mesin proses produksi maupun komponen yang berasal diluar proses produksi. Hal ini dikarenakan Cryogenic 

Air Separation Plant memiliki sumber energi yang kompleks, yang menimbulkan kerugian jiwa maupun materil. 

Sehingga perlu dilakukan analisa dengan tujuan untuk mengendalikan Oksigen Cair, menjaga konsentrasi udara 

tetap berada di bawah aturan Hukum pengendalian Gas bertekanan tinggi. (Naik, 2015). ETBA merupakan 

pengembangan sebuah metode untuk mengidentifikasi bahaya dan penilaian resiko yang berfokus  pada 
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keberadaan aliran energi yang  terdapat di suatu sistem. (Arghami et al. 2014). Sehingga teknik ini berguna untuk 

mengidentifikasi dan menilai kondisi bahaya dengan memperhatikan keberadaan energy source dalam sistem 

proses seperti kimia, listrik, mekanikal, dan termal. Beberapa peneliti menggunakan ETBA untuk penelitian safety 

risk assessment, seperti Isomax unit in refinery, Chloronation unit in treatment plans, Foundry industry,Wheat 

winnowing factory. Objektivitas ETBA untuk mengidentifikasi resiko yang berasal dari sumber energi yang 

melewati suatu sistem dengan menggunakan tracing logic. Dalam teknik ini, potensi bahaya merupakan energy 

source yang negatif yang mempengaruhi tujuan dari sistem yang menyebabkan kegagalan proses produksi. 

(Barikani et al. 2015).  

Setelah menggunakan ETBA, langkah selanjutnya menentukan probabilitas skenario dengan metode ETA 

(Event Tree Analysis). Initiating event diambil dari energy souce yang tergolong unacceptable Pemilihan metode 

ETA dikarenakan dapat menampilkan pohon kejadian dari energy source dengan hasil akhir  possible outcomes  

probabilitas. Sehingga  probabalitas kegagalan dapat diketahui. Metode ETBA dan ETA dapat meminimalisir 

resiko yang berasal dari energy source yang terdapat dalam sistem proses produksi. Sehingga dapat melakukan 

tindakan pengendalian yang sesuai dengan kondisi perusahaan, meningkatkan produkfitas dan tujuan dari sistem 

produksi yakni produksi sesuai ekspetasi yang diharapkan oleh stakeholder dan konsumen.  

 

 

METODOLOGI 

Pada penelitian ini yang dilakukan pertamakali adalah dengan melakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko 

dengan metode Energy Trace and Barrier Analysis (ETBA) kemudian melanjutkan dengan penentuan probabilitas 

skenario kegagalan dengan metode Event Tree Analysis (ETA). Adapun Langkah-langkah yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi jenis energy source yang  ada di cryogenic air separation plant berdasarkan checklist jenis 

energy source 

2. Mengidentifikasi dan penilaian resiko dengan ETBA 

3. Menggolongkan kategori resiko berdasarkan acuan MIL-STD-882E,Apabila kategori resiko diterima 

(acceptable risk) maka dilanjutkan analisa dan pembahasan. Namun apabila kategori resiko tidak dapat 

diterima (unacceptable risk) maka dilanjutkan penentuan probabilitas skenario kegagalan dengan ETA 

4. Menentukan probabilitas skenario kegagalan dengan ETA berdasarkan data kerusakan komponen 

5. Menentukan initiating event dari hasil resiko yang tergolong unacceptable risk dengan memprioritaskan 

level resiko yang paling  parah (1A) 

6. Menentukan pivotal event dari safety function yang ada di proses produksi liquid oxygen. 

7. Menentukan distribusi waktu kerusakan (time to failure) berdasarkan rentang waktu kegagalan kerusakan 

komponen dan perhitunan nilai probability secara manual dan dengan software weibull++ 

8. Melakukan perhitungan probabilitas kegagalan dan keandalan secara keseluruhan dan menjelaskan 

kemungkinan-kemungkinan yang terjadi (posibble outcome) 

9. Setelah itu, Melakukan analisa dan pembahasan dari hasil perhitungan probabilitas kegagalan secara 

keseluruhan berdasarkan ALARP (As low as reasonably predicable) 

 

Data yang digunakan pada penelitian ini data primer dan data sekunder, data primer merupakan hasil wawancara 

kepada narasumber, untuk data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Layout Plant ASP 

2. P&ID 

3. MSDS Liquid Oxygen  

4. Daftar list Energy Source 

5. Data kerusakan di ASP 

Analisa penelitin yang dilakukan adalah sebagai berikut 

Hasil identifikasi bahaya dan penilaian resiko dengan Energy Trace and Barrier Analysis (ETBA) dianalisa 

dengan acuan MIL-STD-882E untuk menentukan penggolongan kategori resiko. Probabilitas skenario kegagalan 

dengan Event Tree Analysis (ETA), Penentuan Uji Distribusi waktu kerusakan dengan Weibull++, ALARP untuk 

menganalisis probabilitas kegagalan keseluruhan dari hasil perhitungan probabilitas kegagalan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Analisa Energy Trace and Barrier Analysis 

Cairan kriogenik didefinisikan sebagai cairan dengan titik didih dibawah normal yaitu sebesar -1300F (-900C). 

(Air product and Chemical.Inc 2014). Pada produksi Liquid Oxygen di Cryogenic Air Separation Plant peralatan 

yang digunakan adalah Air Filter, air compressor, refrigerator unit, molecular sieve absorber, retifying column, 

transfer pump yang memiliki potensi bahaya tinggi. Kemudian melakukan penilain resiko,  nilai resiko diperoleh 

dari hasil perkalian antara tingkat keparahan resiko dan tingkat peluang terjadinya resiko pada matriks resiko 

dengan acuan MIL-STD-882E. Hasil identifikasi dan penilaian resiko ditunjukkan pada gambar1 dan gambar2. 

Dari hasil identifikasi dan penilaian resiko diketahui resiko yang tergolong unacetable, undesirable, acetable by 

revision, acceptable without revision .Dimana 42 resiko yang tergolong high risk (unacceptable risk). Dimana 5 

resiko berada di level resiko 1A; 10 resiko berada di level resiko 2A; 5 resiko berada di level resiko  2B; dan  20 

resiko berada di level resiko 3A. Hasil sumber energi potensial yang paling banyak  terjadi di air separation plant 

adalah Displacement of pressure, volume and kinetic energy sebanyak 31 resiko, kemudian thermal energy 

sebanyak 24 resiko, dan rotational kinetic energy sebanyak 12 resiko. Dengan total resiko sebesar 97 resiko 

sumber energi potensial yang  terdapat di proses produksi Liquid Oxygen-air separation plant. sehingga dapat 

diketahui 42 resiko yang tergolong high risk (unacceptable risk) yang ditunjukkan pada tabel1. 

 

Gambar 7 . Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dengan ETBA 

Tabel 15. Hasil Sumber energi potensial berbahaya 

 

 

Gambar 2. Energy Trace and Barrier Analysis Worksheet 
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Analisis Uji Distribusi Data 

Dalam mengevaluasi keandalan pada suatu sistem, variabel random yang dipakai adalah waktu. Pada saat t = 0, 

komponen atau sistem berada dalam kondisi beroperasi, sehingga probabilitas komponen atau sistem itu untuk 

mengalami kegagalan pada saat t = 0 adalah 0. Pada saat probabilitas untuk mengalami kegagalan dari suatu 

komponen atau sistem yang dioperasikan akan cenderung mendekati 1. Untuk itu pengevaluasian keandalan akan 

banyak berhubungan dengan distribusi probabilitas dengan waktu sebagai variable random.(Priyanta 2000). 

Menurut Chemical process safety (Crowl,2002). Komponen suatu peralatan proses berinteraksi dengan komponen 

yang berbeda, kegagalan dalam suatu proses merupakan kegagalan secara keseluruhan yang berkaitan pada setiap 

event. Untuk itu dalam mencari nilai probabilitas keseluruhan harus dikalikan seperti : 





n

i
iPP

1
 

Dimana :  n = jumlah total komponen  

iP = probabilitas kegagalan tiap komponen. 

Analisa Event Tree Analysis  

ETA yang digunakan adalah Pre-accident ETA, untuk mengetahui konsekuensi dari kejadian awal. Initiating 

event untuk probabilitas skenario kegagalan didapatkan dari hasil analisis identifikasi bahaya dan penilaian resiko 

dengan metode ETBA  yang memiliki resiko unacceptable risk, untuk penentuan initiating event memprioritaskan 

dahulu resiko dengan tingkat keparahan resiko yang bersifat catastrophic. Initiang Event (IE) merupakan langkah 

yang penting dari ETA karena dapat mengidentifikasi komponen yang menjadi awal penyebab masalah terjadinya 

suatu kegagalan. (Hong et al. 2009). Dalam menentukan Initating Event pada ETA hasil analisis resiko tidak dapat 

mengenali Initiating Event yang menentukan tingkat keamanan pada suatu  sistem operasi, tetapi initiating event 

ditentukan oleh analis berdasarkan skala prioritas dari hasil analisis resiko (Mosher. 2011). Berikut ini merupakan 

salah satu hasil pohon kejadian (event tree) dari metode ETA beserta hasil perhitungan  probabilitas  kegagalan 

akibat Overpressure in LOX delivery pump yang dapat ditunjukkan pada gambar 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Probabilitas Kerusakan 

Probabilitas merupakan kemungkinan dari terjadinya suatu kejadian kegagalan pada suatu komponen. Penentuan 

probabilitas skenario kegagalan didapatkan dari hasil analisa event tree analysis (ETA). Berikut ini merupakan 

hasil rekap data penentuan probabilitas skenario kegagalan yang terjadi pada proses liquid oxygen,air separation 

plant selama kurun waktu lima tahun beserta keterangan pemetaan kriteria resiko berdasarkan konsep ALARP 

Metode ALARP (as Low as Reasonably Predicable) merupakan suatu cara dalam memetakan suatu resiko dari 

beberapa kejadian. (HSE 2001). 

Tabel 16. Hasil Probabilitas skenario kegagalan 
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Probabilitas skenario  kegagalan terbesar yang kemungkinan dapat terjadi akibat Overpressure in LOX delivery 

pump dengan nilai probabilitas kegagalan sebesar PFAILURE = 1.6511.E-01. Dimana probabilitas kegagalan dari 

suatu komponen akan cenderung  mendekati 1.0. (Priyanta, 2005).  

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dalam mengidentifikasi bahaya dan penilaian resiko dengan menggunakan ETBA bahwa sumber energi 

potensial yang paling banyak  terjadi adalah Displacement of pressure,volume and kinetic energy sebanyak 

31 resiko, kemudian thermal energy sebanyak 24 resiko dan rotational kinetic energy sebanyak 12 resiko. 

Dengan total resiko sebesar 97 resiko sumber energi potensial yang terdapat di proses produksi Liquid Oxygen-

air separation plant. Sehingga dapat diketahui 42 resiko yang tergolong high risk (unacceptable risk). 

2.  Penentuan probabilitas skenario kegagalan dengan menggunakan  ETA dapat diketahui berdasarkan hasil 

perhitungan probabilitas keseluruhan konstruksi ETA, Nilai probabilitas skenario kegagalan akibat Major 

thermal heat loss energy  stage 1 sebesar PFAILURE =6.6991x10-6, Sedangkan pada Major thermal heat loss 

energy  stage 2, nilai probabilitas skenario kegagalan yang kemungkinan dapat terjadi sebesar PFAILURE= 

6.9729x10-6. Kemudian pada Major thermal heat  loss energy after cooler, nilai  probabilitas skenario 

kegagalan yang dapat terjadi sebesar PFAILURE= 5.9887x10-3. Pada Liquid Oxygen enrichmed release, nilai 

probabilitas skenario kegagalan sebesar PFAILURE= 2.1516x10-2, Kemudian  nilai probabilitas skenario 

kegagalan akibat  Over pressure in LOX delivery pump sebesar PFAILURE= 1.6511x10-1.  

3. Rekomendasi untuk mengurangi resiko pada Cryogenic Air Separation Plant  dilakukan dengan cara tindakan 

preventif yang mengacu pada Hirarki pengendalian (hierarchy of control) yang terdiri dari eliminasi, 

substitusi, pengendalian teknis, sistem peringatan, pengendalian administrative, dan Personal protective 

equiptment (PPE)/APD untuk meminimalisir  probabilitas kegagalan pada suatu sistem. 
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